LEGENDA

® CIL1 -corp de iluminat pe stalpisor, h=1.00m, iluminat
exterior, U=230V, P=1x20W LED, dulie E27, IP65;
B Tablou electric general (TEG), Pi=19.63kW, Pa=14.72kW,
montaj ingropat Th perete, hmontaj=2.30m latura de sus a
tabloului fata de pardoseala finita, IP41;
mmm Bloc de masura si protectie trifazat (BMPT);
av\w ———— Coloana electrica generala (TEG) realizata cu cablu din

‘2 cupru tip CYAbY 4x10mm?2, montata ingropat Tn pamant;
———— Circuit electric de iluminat exterior, realizat cu cablu din
cupru tip CYAbY 3x1.5mm?, montat Tngropat Tn pamant;
Z PS= Piesa de separatie din OL-Zn;
R —-—= Electrod orizontal realizat din platbanda din OL-Zn 40x4mm,
% montat in fundatie sub adancimea minima de Tnghet.
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